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Для современной техники, основанной на 
цифровых технологиях, требуется обеспечение 
надежного электропитания, что в настоящее время 
является практически невыполнимой задачей. 
Электроэнергетический научно-исследовательский 
институт (EPRI, США) провел исследование, на-
правленное на определение качества электроэнер-
гии в низковольтных распределительных сетях. 
Данное исследование показало, что 92 % наруше-
ний качества отпускаемой потребителю электро-
энергии составляют провалы: снижения напряже-
ния с падением амплитуды до 50 % и длительно-
стью до 0,5 с [1]. 
 
Особенности применения частотно- 
регулируемого электропривода в условиях  
кратковременных нарушений  
электроснабжения 
Проблемы электромагнитной совместимости 
преобразователей частоты с электропитающей се-
тью и повышения отказоустойчивости ЧРП при 
нарушениях электроснабжения являются общепри-
знанными и исследуются многими авторами [2–6]. 
Частотно-регулируемые электроприводы усугуб-
ляют проблему аварийных остановок энергоагре-
гатов тепловых предприятий: тепловых электро-
станций, районных тепловых станций (котельных) 
и тепловых пунктов. Преобразователи частоты 
(ПЧ), выпускаемые большинством фирм-изготови-
телей, построены по принципу максимального 
самосохранения, что оправдано высокой стоимо-
стью оборудования. В результате, нарушения 
электропитания длительностью даже в несколько 
периодов синусоиды могут приводить к отключе-
нию электропривода.  
Диаграмма изменения скорости ЧРП при 
кратковременном нарушении электропитания с 
оценкой абсолютных значений временных интер-
валов, приближенных к реальным, приведена на 
рис. 1 [7].  
На оси времени указаны события в порядке их 
следования и примерный характер изменения час-
тоты вращения электропривода применительно к 
сетевому насосу. В момент времени t1 нарушается 
электропитание, что приводит к плавному сниже-
нию частоты вращения двигателя от начального 
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Рассматривается проблема снижения отказоустойчивости частотно-регулируемого электропривода 
(ЧРП) при нарушениях электроснабжения. Подчеркнуто, что массовое внедрение ЧРП усугубляет про-
блему аварийных остановок энергоагрегатов тепловых предприятий при нарушениях электроснабжения: 
провалах напряжения либо кратковременных (1–3 с) отключениях. Причинами этого являются снижение 
темпа разгона электропривода при восстановлении питающего напряжения, а также увеличение дли-
тельности перерывов в работе электродвигателей. Приведены диаграммы, характеризующие процессы 
при нарушении электропитания ЧРП, поясняющие данный вывод. Представлены результаты монито-
ринга количества и длительности провалов напряжения на секциях РУ-10 кВ районной тепловой стан-
ции, приводящих к сбою в работе ЧРП. Показано, что наибольшее количество отклонений имеет дли-
тельность от 0,2 до 0,6 с. Кроме того, нарушения по разным вводам в большинстве случаев не совпада-
ют по времени, поэтому полного отключения потребителя не происходит. Представлены данные о коли-
честве отключений частотно-регулируемого и нерегулируемого электроприводов дымососов котлов 
КВГМ-100 пиковой котельной г. Магнитогорска, зафиксированных в период с 2005 по 2013 гг. Приве-
ден алгоритм и представлена информация о разработанной программе расчета интенсивности отказов 
электрооборудования. В результате выполненных расчетов определено среднее количество отключений 
в год, составляющее для ЧРП и нерегулируемого электропривода 8 случаев и 3 случая, соответственно. 
Подчеркнуто, что эти данные соответствуют результатам, полученным с применением других методик 
анализа, а также опубликованным другими авторами. Отмечены разработки, выполненные авторским 
коллективом, по созданию частотно-регулируемых электроприводов, обеспечивающих повышенную ус-
тойчивость к нарушениям электроснабжения. Обоснована целесообразность разработки ЧРП с электро-
питанием от двух независимых вводов. 
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значения ωнач и уменьшению расхода воды, пере-
качиваемой через котлы. В момент t3 расход пре-
кращается полностью в связи со срабатыванием 
обратного клапана на напоре насоса, а несколько 
раньше в момент t2 начинается отсчет времени tавар 
аварийной защиты котлов. Если расход воды не 
восстанавливается до уровня уставки минимально-
го расхода, все работающие котлы одновременно 
выключаются (tавар одинаковы для всех котлов). 
После перерыва tпер в момент времени t4 электро-
питание восстанавливается, например, благодаря 
срабатыванию автоматического включения резер-
ва (АВР) на секционном выключателе. 
При питании электродвигателя от сети при 
практикующемся самозапуске (подача напряжения 
на еще вращающийся электродвигатель) с момента t4 
начинается его разгон (штриховая линия на рис. 2), 
по окончании которого (tразг.с) расход воды восста-
навливается. Общее время tвосст составляет: 
tвосст = tпер + tразг.с,     (1) 
где tразг.с – время разгона электропривода с оста-
точной частоты вращения ωост.с при его питании от 
электросети. 
Очевидно, что условием безостановочной ра-
боты котлов является соблюдение неравенства 
tвосст < tавар. 
Процесс подхвата вращающегося двигателя 
при питании от ПЧ отличается от описанного са-
мозапуска при питании от сети. В интервале вре-
мени t4–t5 происходит восстановление готовности 
преобразователя к пуску, обозначенное на рис. 2 
временем синхронизации tсинхр. В случае успешно-
го самозапуска в момент t5 начинается разгон с 
темпом, определяемым перегрузочной способно-
стью преобразователя частоты, а для высоко-
вольтных – практически током, не превышающим 
номинального значения. Суммарное время восста-
новления режима в отличие от (1) содержит до-
полнительную составляющую и большее по вели-
чине время разгона tразг.пч: 
tвосст = tпер + tсинхр + tразг.пч, 
где tразг.пч – время разгона, аналогичное tразг.с, при 
питании электропривода от преобразователя час-
тоты. 
Кроме того, за время tсинхр частота вращения 
электропривода продолжает снижаться до величи-
ны ωост.пч, что еще более усугубляет проблему вос-
становления режима из-за увеличения необходи-
мого времени разгона. 
 
Нарушения электропитания на секциях  
РУ-10 кВ тепловой станции1 
На рис. 2, а показано распределение количест-
ва нарушений электропитания на вводе РУ-10 кВ 
секций 1 и 2 районной тепловой станции «Пере-
делкино» (г. Москва) по месяцам отдельно по ка-
ждому из двух вводов. Важно, что, за исключени-
ем единственного случая, нарушения по разным 
вводам не совпадают по времени, то есть полно-
стью без электропитания потребитель не остается. 
На рис. 2, б приведено распределение количества 
нарушений электропитания в зависимости от их 
длительности. Наибольшее их количество нахо-
                                                          
1 Материал представлен д.т.н., профессором МЭИ 
Крыловым Ю.А. 
 
Рис. 1. Характер процесса на тепловом объекте при кратковременном нарушении электропитания  
и автоматическом перезапуске сетевого насоса 
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дится в интервалах от 0,2 до 0,6 с. Это также явля-
ется важной характеристикой, так как от длитель-
ности отсутствия электропитания зависят возмож-
ность автоматического перезапуска ЧРП с подхва-
том вращающегося электродвигателя и время вос-
становления технологического режима. 
Общая картина нарушения электропитания 
представлена на рис. 3 в трех координатных осях 
как результат мониторинга на этой же станции 
двух вводов электропитания в течение года [8]. 
Наибольшее количество нарушений (до 8 в год) 
приходится на снижение напряжения на 20 % с 
длительностью 0,2–0,3 с, глубокие провалы или 
полное отключение с большей длительностью ве-
роятны менее 1 раза в год. Каждое из таких нару-
шений приводит к сбою в работе частотно-регули-
руемого электропривода. 
Проведенный анализ подтверждает актуаль-
ность создания ЧРП с электропитанием от двух 
независимых вводов, совпадение нарушений по 
которым, как показано выше, маловероятно. Дан-
ное направление обосновано в [9] и получило раз-
витие в дальнейших разработках авторов [10, 11]. 
Схожесть электроснабжения тепловых пред-
приятий различных городов по показателю его 
нарушений, неизбежность различных нарушений 
электропитания, причиной которых нередко явля-
ется сам потребитель (короткие замыкания и др.), 
позволяет причислить рассматриваемое явление к 
«непреодолимым обстоятельствам». В подтвержде-
ние, в табл. 1 представлены данные о количестве 
отключений частотно-регулируемого (первая стро-
ка) и нерегулируемого (вторая строка) электропри-
водов дымососов Д-3 и Д-4 котлов КВГМ-100 № 3 
и № 4 пиковой котельной г. Магнитогорска. Час-
тотно-регулируемый электропривод дымососа Д-3 
(как и электроприводы дутьевых вентиляторов 
указанных котлов) выполнен на базе преобразова-
теля частоты SB-17 («Сбережок») производства 
НПП «Уралэлектра» г. Екатеринбург. Преобразо-
ватели частоты введены в эксплуатацию в 2005 г. 





Рис. 2. Количество нарушений электропитания РТС: а – по месяцам и секциям;  
б – распределение в зависимости от длительности 
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Нерегулируемый высоковольтный электр
привод дымососа Д-4 получает питание от секции 
РУ-6 кВ, ЧРП дымососа Д-3 питается от кабельной 
линии 0,4 кВ, подключенной к той же секции 6
поэтому нарушения электроснабжения в равной 
степени касаются обоих электроприводов. При этом
количества аварийных отключений, показанные в 
табл. 1, для них существенно различаются. Зафи
сированные провалы напряжения привели к остан
вам соответствующих котлов КВГМ
верждению представителей службы эксплуатации, 
других инцидентов, вызванных работой ЧРП, в 
анализируемый период времени не отмечалось.
 
Программа расчета интенсивности отказов
Очевидно, что оценку технико-
эффективности внедрения ЧРП, достигаемой за 
счет энерго- и ресурсосбережения, необходимо 
решать в комплексе с проблемой снижения пок
зателей отказоустойчивости, вызывающей увел
чение количества и длительности простоев котл
агрегатов. С этой целью разработа
анализа и программа расчета интенсивности отк
Рис. 3. Распределение кратковременных нарушений по времени и глубине провалов 
 
Отключения дымососов пиковой котельной г. Магнитогорска при провалах напряжения
Механизм 2005 2006 2007
Д-3 9 8 6 
Д-4 3 2 1 
* Данные представлены электрослужбой пиковой котельной г. Магнитогорска.
 
 А.Р.,                                      Анализ интенсивности отказов















зов электрооборудования [12, 13]. В качестве о
новного расчетного показателя принята интенси
ность отказов электроприводов как отдельных 
элементов оборудования теплостанции. При ра
четах предполагается экспоненциальный закон 
распределения. 
Показатели надежности элементов рассчит
ваются с помощью следующих соотношений:
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где индекс «н» обозначает нижнее, а «в» – верхнее 
значение доверительного интервала; 1  – вероят-
ность события н   ; 2  – вероятность в   ; 
  – вероятность события н в     , 1 2 1  
; 2( , )s r  – квантиль 2  распределения с парамет-
ром s  и числом степеней свободы r  [14]. Обычно 
под уровнем значимости (1  ) (или вероятно-
стью выхода оцениваемого параметра за границы 
доверительного интервала) подразумевают числа 
0,1; 0,05; 0,01. 
В случае отсутствия отказов за время наблю-






  ,        (5) 
где 0r  – коэффициент, зависящий от уровня зна-
чимости (1  ). 
В простейшем случае распределение отказов 
(коэффициент 0r ) определяется по формуле 
0 ln( )r    .       (6) 
2. Вероятность безотказной работы элемен-
та за период времени 0t , ч (в расчетах принима-
лось 0 8000t   ч): 
 ср 0( ) expP t t  .      (7) 
Доверительные вероятности принимались 
следующими: 
1 2 0,95    . 
Алгоритм расчета, разработанный по зависи-
мостям (2)–(7), представлен на рис. 4, более под-
робное его описание приведено в [14, 15]. На ос-
нове данного алгоритма разработана компьютер-
ная программа «Интенсивность отказов» с ис-
пользованием среды C++BUILDER XE. В этой 
программе наряду с интенсивностью отказов рас-
считываются показатели надежности: среднее 
число отказов, вероятность безотказной работы и 
др., а также статистические параметры, представ-
ленные в табл. 2. 
 
Результаты расчета 
Для расчета и анализа использовались данные 
по отключениям дутьевых вентиляторов котлов 
КВГМ-100, представленные в табл. 1. На рис. 5 
приведены графики изменения интенсивностей 
отказов (отключений), построенные по экспери-
ментальным данным (кривые 1, 2) и в виде лога-
рифмических зависимостей (кривые 3, 4), в функ-
ции продолжительности эксплуатации. Результаты 
расчета статистических параметров приведены в 
табл. 2. 
Следует заметить, что смысл параметров, 
представленных в первых четырех строках табли-
цы, отличается от общепринятого. В данном слу-
чае они характеризуют не показатели, связанные с 
износом и соответственно старением оборудова-
ния, когда в период нормальной эксплуатации, как 
правило, наблюдается тенденция их монотонного 
увеличения либо уменьшения (в зависимости от 
характера показателя) [16]. В данном случае тер-
мин «отказ» понимается как отключение, вызван-
ное нарушением электроснабжения, время воз-
никновения которого является случайной вели-
чиной. 
Расчет средней интенсивности отказов пока-
зал, что для регулируемого электропривода дымо-
соса Д-3 она равна ср.Д-3 = 9,64·10-4, что в 2,8 раза 
выше, чем для нерегулируемого электропривода 
дымососа Д-4 (ср.Д-4 = 3,4·10–4). Среднее количе-
ство отключений в год на единицу оборудования 
составляет 8 и 3 случая, соответственно. Такое 
соотношение соответствует результатам исследо-
ваний, опубликованных в [17, 18], и достаточно 
близко совпадает с результатами, полученными 
при исследовании аналогичных показателей по 
методике, разработанной на основе логико-
вероятностного метода [19, 20]. Это косвенно под-
тверждает достоверность результатов проведен-
ных исследований. 
Очевидно, что повышение устойчивости к 
провалам напряжения целесообразно обеспечивать 
средствами самого электропривода. При этом ав-
томатическое включение резерва на период паузы 
не является рациональным решением, а создание 
собственного быстродействующего устройства АВР 
проблематично как с точки зрения усложнения 
схемы системы электроснабжения, так и внесения 
проблем по обеспечению селективности и равно-
мерности загрузки вводов электропитания [21].  
Обязательной функцией для всех регулируе-
мых электроприводов ответственных механизмов 
должно быть восстановление технологического 
режима за несколько секунд при восстановлении 
электропитания. Программное обеспечение боль-
шинства современных ПЧ предусматривает эту 
функцию, зачастую под несколькими названиями: 
«пуск в лет», «Flying start», «самозапуск», «под-
хват» вращающегося электродвигателя. Как пока-
зывает практика, реализация этой функции при 
наладке конкретного электропривода достаточно 
сложна. Широкого опыта успешного применения 
функции «пуск в лет» на отечественных промыш-
ленных и тепловых предприятиях не прослежива-
ется. Вероятно, это связано со сравнительно ред-
кой ее востребованностью, так как перезапуск че-
рез останов удовлетворяет большинству техноло-
гий (под термином «перезапуск» понимается по-
вторный пуск двигателя без бросков тока после 
провала или кратковременного отключения на-
пряжения питания). Авторским коллективом вы-
полняются разработки частотно-регулируемых 
электроприводов, обладающих повышенной ус-
тойчивостью  к  нарушениям  электроснабжения.  
Храмшин В.Р., Одинцов К.Э., Губайдуллин А.Р.,                                      Анализ интенсивности отказов 
Карандаева О.И., Кондрашова Ю.Н.                                    частотно-регулируемых электроприводов… 
  732014, том 14, № 2
Наряду с вышеназванным направлением создания 
ЧРП с электропитанием от двух вводов они по-
священы совершенствованию режимов принуди-
тельного гашения поля [22, 23] и реализации 
принципа самопитания [24, 25]. Отдельные ре-
зультаты исследований опубликованы в [26–29]. 
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Заключение 
Количество отключений ответственного обо-
рудования тепловых предприятий, оснащенного 
частотно-регулируемыми электроприводами, на-
прямую зависит от интенсивности нарушений 
электроснабжения и составляет, в среднем, от 3 до 
8 случаев в год. При этом нарушения, возникаю-
щие на различных секциях шин одного уровня 
напряжения, как правило, не совпадают по време-
ни, что положительно влияет на показатели отка-
зоустойчивости котельных агрегатов. Данный вы-
вод подтверждает актуальность разработки ЧРП с 
электропитанием от двух независимых вводов, 
одновременное нарушение электропитания по ко-
торым маловероятно. 
В результате математической обработки экс-
периментальных данных, выполненной с помощью 
специально разработанной программы, показано, 
что интенсивность аварийных отключений, вы-
званных нарушениями электроснабжения, для 
ЧРП практически в 3 раза выше, чем для нерегу-
лируемого электропривода. 
В сложившейся ситуации целесообразно про-
ведение исследований и разработок, обеспечи-
вающих повышение устойчивости ЧРП к провалам 
напряжения средствами самого электропривода. 
При этом известная программная функция «Flying 
start», реализованная во многих ЧРП зарубежных 
производителей, не имеет широкого применения 
на отечественных тепловых предприятиях. В связи 
с этим авторским коллективом выполняются ис-
следования и разработки, направленные на совер-
шенствование ЧРП с принудительным гашением 
поля и реализацию принципа самопитания. 
 




Статистические параметры, характеризующие отключения электроприводов дымососов 
Расчетный параметр Регулируемый  электропривод Д-3 
Нерегулируемый 
электропривод Д-4 
Средняя интенсивность отказов, ср, 1/ч 3,4·10
–4 9,64·10–4 
Наработка на отказ, Тср = 1/ср, ч 2940 1037 
Среднее число отказов на единицу оборудования 76 27 
Среднее число отказов в год 8 3 
Табличное значение распределения Стьюдента 1,895 1,895 
Квантиль нормального стандартного распределения 1,645 1,645 
Коэффициент корреляции 0,303 0,559 
Расчетное значение tрасч 1,840 1,784 
Нижняя доверительная оценка наработки на отказ, ч 856 2117 
Верхняя доверительная оценка наработки на отказ, ч 1266 4135 
Нижняя граница Pн –0,96 0,182 
Верхняя граница Pв 0,801 0,936 
Нижняя доверительная оценка, н, 1/ч 7,9·10
–4 2,42·10–4 
Верхняя доверительная оценка, в, 1/ч 1,17·10–3 4,72·10–4 
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The article considers fail-safety decrease for variable-frequency electric drive (VFD) under power supply 
violations. It is noted that wide VFD introduction aggravates problem of power generating unit emergency stop 
in heating station under power supply violations (such as voltage sag or short-time voltage shutdowns (1–3 s)). 
The reasons for these shutdowns are electric drive acceleration rate decrease under power supply recovery and 
increase in electric drive work time pause duration. The diagrams describing the processes under VFD power 
supply violations are shown. The monitoring results of duration and number of voltage sags resulting in FVD 
failure and occurring in high-voltage switchgear sections 10 kV at a district heat generating plant are submitted. 
It is detailed that the duration of most deviations is 0.2–0.6 s. Besides, troubles in various inputs in most cases 
are not synchronized, so there is no full disconnection of a power user. The article gives the data concerning the 
number of variable-frequency and unregulated electric drive shutdowns of boiler KVGM-100 smoke exhauster 
at Magnitogorsk peak boiler plant, stated in the period of 2005–2013. The algorithm and details on the devel-
oped program of electrical equipment fault rate calculation are provided. As a result of the calculations the aver-
age number of shutdowns per year is defined, which is 8 cases per year for VFD and 3 cases for unregulated 
electric drives. It is noted that these data correspond to the results obtained using other analysis techniques and 
the results published by other authors. The article marks the research results in creation of VFD with the in-
creased resistance to power supply violations executed by a group of author’s. The expediency of designing 
VFD with two independent power supply inputs is proved. 
Keywords: variable-frequency electric drive, heating station, power supply violations, emergency shut-
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